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1 inleiding 

In deze notitie is de investeringskostenraming van de installaties uiteen gezet t.b.v. de realisatie van de 

warmtepompinstallatie in de gemeentewerf te Huizen. Tevens zijn de exploitatiekosten berekend voorde 

bestaande en de nieuwe situatie. 

Hierin zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Tekeningen definitief ontwerp Centrale verwarming d.d. 30-01-2019; 

2. Centrale verwarming met lucht-warmtepompen; 

Vervangen van bestaande radiatoren in o.a. douche- en kleedruimte; 

Vervangen van bestaande luchtheaters in werk- en wasplaats; 

Vervangen regelinstallatie gebouwbeheersysteem, technische ruimte; 

Vervangen van centrale tapwaterinstallatie voor elektrische boilers. 

3. Plaatsen koel- en verwarmingsinstallatie in verlaagd plafond (casette) in o.a. kantine en keuken; 

4. Adviesrapportage infrastructuur elektrisch wagenpark. 

5. Jaarafrekening elektra (d.d. 12 maart 2018) en gas over het jaar 2017. 

Ten behoeve van de toekomstige elektrificatie van het wagenpark dient de elektrische infrastructuur te 

worden ontworpen. Deze werkzaamheden zijn opgenomen onder punt 4. In bijlage 1 van deze notitie is de 

aanbieding van de firma Kenter opgenomen voor de werkzaamheden onder punt 4. Het heeft de voorkeur 

om deze werkzaamheden vooraf aan de aanbesteding van de overige werkzaamheden uit te laten voeren. 

2 Investeringskostenraming 

In tabel 1 op de volgende pagina is de investeringskostenraming van de nieuwe warmtepompinstallatie 

weergegeven, waarin bovenstaande uitgangspunten zijn verwerkt. 

In de raming zijn alle installatie meegenomen die nodig zijn om de verwarming en warmtapwaterinstallatie 

zonder gas mogelijk te maken. Aanvullend hierop is een koelinstallatie opgenomen t.b.v. de 

verblijfsruimten op de eerste verdieping. Tevens is een overkoepelend gebouwbeheersysteem (GBS) 

opgenomen waardoor de installaties op afstand kunnen worden gemonitord. Eventuele storingen kunnen 

door de onderhoudspartij sneller afgehandeld worden en het energieverbruik kan worden geoptimaliseerd. 
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Tabel 1: Investeringskostenraming lucht-warmtepompen Gemeentewerf Huizen 

Raming exclusief BTW, prijspeil 2019 

Verwijderen ketels, gasleiding, rookgasafvoer, boiler, leidingwerk cv (groep 
Noord) en warmtapwater, radiatoren en heaters 

€6.500 

Levering en montage warmtepompen cascade incl. regeling €37.500 

Levering en montage buffervat 5001 incl. leidingwerk en appendages €4.500 

Vervangen appendages en pompen technische ruimten € 6.000 

Aanpassingen leidingwerk centrale verwarming (luchtheaters) € 10.000 

Isoleren van leidingwerk en appendages centrale verwarming €2.500 

Gedeeltelijk vervangen radiatoren (3x) €2.500 

Luchtheaters 2x €2.500 

Inregelen cv- installatie € 1.500 

Boilers 4x 30L en lx lOL incl. leidingwerk en appendages € 5.000 

Luchtbehandeling €0 

Meet- en regeltechniek, vervangen GBS € 12.500 

Koelinstallatie (split-unit casette 4x) € 16.500 

Bouwkundige sparingen, aanhelen en brandwerend afwerken € 3.000 

Totaal werktuigbouwkundig € 110.500 

€/m2 €82 

Voeding en bekabeling warmtepompen €5.500 

Bepaling capaciteit t.b.v. laadpalen (elektrisch wagenpark) €2.500 

Verzwaren hoofdzekering gebouwaansluiting (excl. kabeltrace straat) € 1.500 

Aanleg databekabeling t.b.v. GBS €2.000 

Totaal elektrotechnisch € 11.500 

€/m2 €9 

Subtotaal € 122.000 

Onvoorzien (15%) € 18.300 

Investering subsidie duurzame energie (indicatie warmtepompen) -€ 11.400 

Investering (excl. BTW) € 128.900 

Investering per m2 b.v.o. (excl. BTW) €95 

De betreffende lucht-warmtepompen zijn opgenomen In de ISDE- lijst van de RVO. Dit betekend dat de 

warmtepompen vallen onder de regeling Investering Stimulering Duurzame Energie en daarmee in 

aanmerking komen voor subsidie. Een indicatie van de subsidie is gegeven in de bovenstaande tabel. 

Vooraf aan de opdracht aan de installateur dient een offerte te worden voorgelegd aan de RVO waarna 

definitieve toekenning van de subsidie kan plaatsvinden. 
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3 Exploitatie- en levensduurkosten 

In dit hoofdstuk zijn de exploitatie- en levensduurkosten van de huidige en nieuwe situatie weergegeven. 

Bestaande situatie 

In tabel 2 zijn de huidige verbruiksgegevens voor elektriciteit en gas weergegeven. Deze gegevens zijn 

rechtstreeks overgenomen uit de energienota's van de gemeentewerf en toegevoegd in bijlage 2. Het netto 

elektriciteitsverbruik is vrij laag doordat de bestaande zonnepanelen in relatie tot het elektriciteitsverbruik 

veel energie opwekken. De energie wordt grotendeels terug geleverd aan het elektriciteitsnet en 

gesaldeerd op de elektriciteitsrekening. 

Nieuwe situatie 

In de nieuwe situatie worden de gasketels vervangen voor een all-electric verwarmingssysteem op basis 

van lucht-warmtepompen. De gasboiler (warmtapwater) wordt in de nieuwe situatie vervangen voor een 

aantal elektrische boilers. De gasaansluiting kan echter niet volledig komen te vervallen omdat de huidige 

stoomcleaner nog gebruik maakt van aardgas. Een aanname voor het gasverbruik van de stoomcleaner en 

vastrecht is weergegeven in onderstaande tabel. 

Het elektriciteitsverbruik zal dankzij de nieuw te plaatsen warmtepompen en elektrische boilers aanzienlijk 

toenemen. De aanvullende elektriciteitskosten zijn echter beperkt omdat het extra elektriciteitsverbruik in 

het lagere belastingtarief valt. Ook zullen de jaarlijkse kosten voor onderhoud en beheer iets toenemen. 

Tabel 2: Exploitatiekosten Gemeentewerf Huizen 

Uitgangspunten (exploitatiekosten per jaar exci. BTW) 

Bestaande situatie Gasverbruik* 11.500 m^ 

Gaskosten (incl. vastrecht) €6.350,-

Elektriciteitsverbruik* 35.960 kWh 

Terug geleverde elektriciteit (zonnepanelen) 21.113 kWh 

Elektriciteitskosten (incl. vastrecht en saldering) € 3.400,-

Onderhoud en beheer € 415,-

Totale exploitatiekosten € 10.165,-

Nieuwe situatie (jaar 1) Gasverbruik (gebruik stoomcleaner) ca. 500 m^ 

Gaskosten (incl. vastrecht) € 1.200,-

Elektriciteitsverbruik 56.960 kWh 

Terug geleverde elektriciteit (zonnepanelen) 21.113 kWh 

Elektriciteitskosten (incl. vastrecht en saldering) € 5.545,-

Onderhoud en beheer € 750,-

Totale exploitatiekosten € 7.495,-

*Verbruiksgegevens conform energienota gas en elektra, d.d. 12 maart 2018. 



Zaak- en documentnummer: Z.094141 / D.900393

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Merosch 
vormgeven aan duurzaamheid 

k • d - , a 

V 

' «T-

In de onderstaande grafiek zijn de jaarlijkse levensduurkosten van de nieuwe situatie berekend over een 

periode van 20 jaar. Hierin zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Inflatie van 2% per jaar; 

Een stijging in de gasprijs van 5% per jaar; 

Een stijging in de elektriciteitsprijs van 2% per jaar; 

Energietarieven conform tabel 2; 

Exclusief kapitaallasten; 

Totale levensduur van de installaties van 20 jaar; 

Inclusief afschrijving van de installatie in 20 jaar. 

Grafiek 1: Levensduurkosten installaties 

Levensduurkosten gemeentewerf 
(per jaar en excl. kapitaallasten) 

•Met gasketel 

•Met lucht-warmtepomp 
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In grafiek 1 is duidelijk te zien dat het verschil in kosten tussen de gasketel en de lucht-warmtepomp 

jaarlijks zal toenemen. Dit verschil wordt veroorzaakt als gevolg van de snel stijgende gasprijs. Het verschil 

tussen de stijging in de gasprijs en de stijging in de elektriciteitsprijs zal mogelijk alleen maar groter worden 

omdat gebruik van aardgas vanuit het klimaatakkoord zal worden teruggedrongen. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

Om de gemeentewerf geschikt te maken voor een gasloos verwarmingssysteem zijn aanpassingen aan de 

installaties nodig. De investeringskosten zijn hierdoor aanzienlijk hoger dan het vervangen van de huidige 

gasketels. De toepassing van warmtepompen i.p.v. gasketels leidt echter tot een forse verlaging van de 

totale exploitatiekosten en de verwachting is dat dit verschil aanzienlijk zal toenemen. 

De netto contante waarde (over een periode van 20 jaar) komt voor de gasketels uit op ca. € 192.600,-

(excl. BTW) en voor de lucht-warmtepompen op ca. € 202.600,- (excl. BTW) exclusief subsidie. De 

onrendabele top van een gasloos verwarmingssysteem komt hierdoor uit op ca. € 10.000,- (excl. BTW) 

echter moeten hierbij enkele belangrijke kanttekeningen worden gemaakt; 

De ISDE-subsidie voor de betreffende lucht-warmtepompen bedraagt in totaal € 11.400,-. De 

totale levensduurkosten inclusief subsidie is daardoor lager dan de levensduurkosten van een 

verwarmingssysteem op aardgas. 

De lucht-warmtepompen kunnen tevens koelen waardoor het comfort en werkplezier zal 

toenemen. 

De stijging van de gasprijs zal mogelijk (als gevolg van aanstaand klimaatakkoord) hoger zijn 

dan in deze notitie is aangenomen. Hierdoor wordt het verschil in levensduurkosten kleiner. 

Omdat de gasaansluiting niet volledig kan komen te vervallen i.v.m. het gebruik van de bestaande 

stoomcleaner is het vastrecht voor de gasaansluiting een relatief hoge kostenpost. Het verdient daarom de 

aanbeveling om een alternatieve energievoorziening voor de stoomcleaner te realiseren zodat de 

gasaansluiting volledig kan komen te vervallen. 

Bodegraven, 

Niels Aantjes 


